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Johannes Tomek
Energiebeauftragter

Impressum

Das Berichtstool EBN wurde vom Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft 
(RU3) zur Verfügung gestellt und in Zusammenarbeit mit der Energie- und Umweltagentur NÖ 
entwickelt.  Das Berichtstool EBN kann von der/dem Energiebeauftragten genutzt werden, um den 
Jahresenergiebericht gemäß  NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012) zu erstellen.
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Johannes Tomek
Energiebeauftragter

Vorwort
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates!

Das NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012, LGBL Nr. 7830-0) sieht unter anderem
die Installierung eines Energiebeauftragten für Gemeindegebäude als auch die regelmäßige
Führung der Energiebuchhaltung für Gemeindegebäude sowie einmal jährlich die Erstellung 
und Darlegung eines Gemeinde-Energie-Berichts vor.

Mit gegenständlichem Bericht komme ich den genannten gesetzlichen Verpflichtungen als 
Energiebeauftragte/r der Gemeinde Haringsee  nach.

Für die Führung der Energiebuchhaltung wird das Online-Energiebuchhaltungs-Tool SIEMENS 
Energy Monitoring & Control Solution genutzt, welches den Gemeinden seitens des Landes 
Niederösterreich zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt wird.  
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2.2 Entwicklung des Energieverbrauchs

Als Veränderungen im Jahr 2017 gegenüber 2016 ergeben sich: Gesamtenergieverbrauch (Gebäude, 
Anlagen, Fuhrpark) -0,23 %, Wärme -0,09 % bzw Wärme (HGT-bereinigt) 9,38 %, Strom -0,45 %, 
Kraftstoffe 0,0 %

Gebäude

Anlagen

Fuhrparke Erneuerbare Energie
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Jahr Verbrauch

2017 4.778

2016 4.822

2015 4.493

2014 4.261

2013 5.740

5.2.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2017 20.301

2016 22.852

2015 17.316

2014 18.179

2013 20.510

Wasser Jahr Verbrauch

2017 0

2016 0

2015 0

2014 0

2013 0
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-

Wasser [m3] 0 0 0,00%

Wärme [kWh] 10.136 12.042 18,80%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 11.644 15.386 32,14%

 - Elektoheizenergie 10.136 12.042 18,80%

Strom [kWh] 2.534 3.010 18,80%

 - Strom GT 2.534 3.010 18,80%

Energie [kWh] 12.670 15.052 18,80%

5.5 Gemeindeamt

Die im Gebäude 'Gemeindeamt' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2017 benötigte Energie 
wurde zu 20% für die Stromversorgung und zu 80% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.5.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 4.982 kg, wobei 80% auf die Wärmeversorgung und 20% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 30,83 - 5,89

B 30,83 - 61,67 5,89 - 11,78

C 61,67 - 87,36 11,78 - 16,69

D 87,36 - 118,20 16,69 - 22,59

E 118,20 - 143,89 22,59 - 27,50

F 143,89 - 174,73 27,50 - 33,39

G 174,73 - 33,39 -

Kategorien (Wärme, Strom)
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Jahr Verbrauch

2017 3.010

2016 2.534

2015 2.633

2014 2.326

2013 2.405

5.5.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2017 12.042

2016 10.136

2015 10.532

2014 9.305

2013 9.620

Wasser Jahr Verbrauch

2017 0

2016 0

2015 0

2014 0

2013 0
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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Jahr Verbrauch

2017 7.537

2016 7.248

2015 5.536

2014 5.691

2013 2.275

5.6.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2017 17.033

2016 20.363

2015 21.111

2014 20.636

2013 21.038

Wasser Jahr Verbrauch

2017 0

2016 0

2015 0

2014 0

2013 0
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5.6.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-

Wasser [m3] 0 0 0,00%

Wärme [kWh] 21.427 21.379 -0,22%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 24.613 27.317 10,99%

 - Elektoheizenergie 21.427 21.379 -0,22%

Strom [kWh] 5.357 5.345 -0,22%

 - Strom GT 5.357 5.345 -0,22%

Energie [kWh] 26.784 26.724 -0,22%

5.7 Kindergarten Fuchsenbigl

Die im Gebäude 'Kindergarten Fuchsenbigl' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2017 benötigte 
Energie wurde zu 20% für die Stromversorgung und zu 80% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.7.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 8.846 kg, wobei 80% auf die Wärmeversorgung und 20% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 29,81 - 4,63

B 29,81 - 59,61 4,63 - 9,26

C 59,61 - 84,45 9,26 - 13,12

D 84,45 - 114,25 13,12 - 17,74

E 114,25 - 139,09 17,74 - 21,60

F 139,09 - 168,90 21,60 - 26,23

G 168,90 - 26,23 -

Kategorien (Wärme, Strom)
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