
Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-

Wasser [m3] 0 0 0,00%

Wärme [kWh] 21.379 20.171 -5,65%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 24.366 26.994 10,79%

 - Elektoheizenergie 21.379 657.042 2973,28%

Strom [kWh] 5.345 5.043 -5,65%

 - Strom GT 5.345 3.521 -34,13%

Energie [kWh] 26.724 25.214 -5,65%

5.6 Kindergarten Fuchsenbigl

Die im Gebäude 'Kindergarten Fuchsenbigl' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2018 benötigte 
Energie wurde zu 20% für die Stromversorgung und zu 80% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.6.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 8.346 kg, wobei 80% auf die Wärmeversorgung und 20% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 26,64 - 4,52

B 26,64 - 53,29 4,52 - 9,03

C 53,29 - 75,49 9,03 - 12,79

D 75,49 - 102,13 12,79 - 17,31

E 102,13 - 124,33 17,31 - 21,07

F 124,33 - 150,98 21,07 - 25,59

G 150,98 - 25,59 -

Kategorien (Wärme, Strom)
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5.6.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-

Wasser [m3] 0 0 0,00%

Wärme [kWh] 6.006 8.120 35,21%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 6.845 10.867 58,76%

 - Elektoheizenergie 6.006 6.639 10,55%

Strom [kWh] 1.501 2.030 35,21%

 - Strom GT 1.501 1.660 10,55%

Energie [kWh] 7.507 10.150 35,21%

5.7 Musikheim

Die im Gebäude 'Musikheim' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2018 benötigte Energie wurde 
zu 20% für die Stromversorgung und zu 80% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.7.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 3.360 kg, wobei 80% auf die Wärmeversorgung und 20% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 26,39 - 4,58

B 26,39 - 52,79 4,58 - 9,15

C 52,79 - 74,78 9,15 - 12,96

D 74,78 - 101,18 12,96 - 17,54

E 101,18 - 123,17 17,54 - 21,35

F 123,17 - 149,57 21,35 - 25,93

G 149,57 - 25,93 -

Kategorien (Wärme, Strom)
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Jahr Verbrauch

2018 2.030

2017 1.501

2016 1.945

2015 1.572

2014 1.374

2013 4.664

5.7.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2018 8.120

2017 6.006

2016 7.781

2015 6.286

2014 5.498

2013 3.881

Wasser Jahr Verbrauch

2018 0

2017 0

2016 0

2015 0

2014 0

2013 0
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-

Wasser [m3] 0 0 0,00%

Wärme [kWh] 129.709 116.597 -10,11%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 147.827 156.035 5,55%

 - Erdgas 129.709 83.034 -35,98%

Strom [kWh] 13.967 13.249 -5,14%

 - Strom NT 5.748 5.510 -4,14%

 - Strom HT 8.219 5.133 -37,55%

Energie [kWh] 143.676 129.846 -9,63%

5.8 Volksschule

Die im Gebäude 'Volksschule' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2018 benötigte Energie wurde 
zu 10% für die Stromversorgung und zu 90% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.8.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 30.969 kg, wobei 86% auf die Wärmeversorgung und 14% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 28,45 - 4,18

B 28,45 - 56,90 4,18 - 8,36

C 56,90 - 80,61 8,36 - 11,85

D 80,61 - 109,05 11,85 - 16,03

E 109,05 - 132,76 16,03 - 19,52

F 132,76 - 161,21 19,52 - 23,70

G 161,21 - 23,70 -

Kategorien (Wärme, Strom)
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Jahr Verbrauch

2018 13.249

2017 13.967

2016 14.387

2015 15.259

2014 15.285

2013 15.399

5.8.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2018 116.597

2017 129.709

2016 121.969

2015 107.597

2014 105.793

2013 110.653

Wasser Jahr Verbrauch

2018 0

2017 0

2016 0

2015 0

2014 0

2013 0
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5.8.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-

Wasser [m3] 0 0 0,00%

Wärme [kWh] 0 0 0,00%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 0 0 0,00%

Strom [kWh] 348 411 18,20%

 - Strom NT 209 133 -36,36%

 - Strom HT 139 206 48,20%

Energie [kWh] 348 411 18,20%

5.9 Aufbahrungshalle

Die im Gebäude 'Aufbahrungshalle' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2018 benötigte Energie 
wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.9.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 136 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 33,96 - 8,26

B 33,96 - 67,93 8,26 - 16,52

C 67,93 - 96,23 16,52 - 23,41

D 96,23 - 130,19 23,41 - 31,67

E 130,19 - 158,49 31,67 - 38,56

F 158,49 - 192,46 38,56 - 46,82

G 192,46 - 46,82 -

Kategorien (Wärme, Strom)
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Jahr Verbrauch

2018 411

2017 348

2016 815

2015 443

2014 506

2013 574

5.9.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2018 0

2017 0

2016 0

2015 0

2014 0

2013 0

Wasser Jahr Verbrauch

2018 0

2017 0

2016 0

2015 0

2014 0

2013 0
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5.9.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-

Wasser [m3] 0 0 0,00%

Wärme [kWh] 0 0 0,00%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 0 0 0,00%

Strom [kWh] 1.482 2.021 36,37%

 - Strom NT 204 366 79,41%

 - Strom HT 1.278 1.144 -10,49%

Energie [kWh] 1.482 2.021 36,37%

5.10 Kirche Fuchsenbigl

Die im Gebäude 'Kirche Fuchsenbigl' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2018 benötigte Energie 
wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.10.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 669 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 33,96 - 8,26

B 33,96 - 67,93 8,26 - 16,52

C 67,93 - 96,23 16,52 - 23,41

D 96,23 - 130,19 23,41 - 31,67

E 130,19 - 158,49 31,67 - 38,56

F 158,49 - 192,46 38,56 - 46,82

G 192,46 - 46,82 -

Kategorien (Wärme, Strom)
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Jahr Verbrauch

2018 2.021

2017 1.482

2016 1.620

2015 1.124

2014 981

2013 1.341

5.10.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2018 0

2017 0

2016 0

2015 0

2014 0

2013 0

Wasser Jahr Verbrauch

2018 0

2017 0

2016 0

2015 0

2014 0

2013 0
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Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-

Wasser [m3] 0 0 0,00%

Wärme [kWh] 0 0 0,00%

Wärme (HGT-bereinigt) [kWh] 0 0 0,00%

Strom [kWh] 1.071 908 -15,22%

 - Strom GT 1.071 800 -25,30%

Energie [kWh] 1.071 908 -15,22%

5.11 Kirche Straudorf

Die im Gebäude 'Kirche Straudorf' im Zeitraum von Jänner bis zum Dezember 2018 benötigte Energie 
wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

5.11.1 Energieverbrauch

Verbrauch

Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 301 kg, wobei 0% auf die Wärmeversorgung und 100% auf die 
Stromversorgung zurückzuführen sind.

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen – im Einzelfall können die realen Emissionen 
maßgeblich von dieser Darstellung abweichen. So verursacht z.B. Fernwärme aus CO2 neutraler Biomasse keine CO2 
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark

Wärme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

A - 33,96 - 8,26

B 33,96 - 67,93 8,26 - 16,52

C 67,93 - 96,23 16,52 - 23,41

D 96,23 - 130,19 23,41 - 31,67

E 130,19 - 158,49 31,67 - 38,56

F 158,49 - 192,46 38,56 - 46,82

G 192,46 - 46,82 -

Kategorien (Wärme, Strom)
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Jahr Verbrauch

2018 908

2017 1.071

2016 746

2015 799

2014 716

2013 974

5.11.2 Entwicklung der Jahreswerte für Strom, Wärme, Wasser

Elektrizität

Wärme Jahr Verbrauch

2018 0

2017 0

2016 0

2015 0

2014 0

2013 0

Wasser Jahr Verbrauch

2018 0

2017 0

2016 0

2015 0

2014 0

2013 0
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5.11.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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keine

6.1 Friedhof Haringsee

In der Anlage 'Friedhof Haringsee' wurde im Jahr 2018 insgesamt 38 kWh Energie benötigt. Diese wurde 
zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

6. Anlagen
In folgendem Abschnitt werden die Anlagen näher analysiert, wobei für jede Anlage eine detaillierte 
Auswertung der Energiedaten erfolgt.
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keine

6.2 Friedhof Straudorf

In der Anlage 'Friedhof Straudorf' wurde im Jahr 2018 insgesamt 51 kWh Energie benötigt. Diese wurde 
zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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keine

6.5 Pumpwerk 2 (Ackerlweg)

In der Anlage 'Pumpwerk 2 (Ackerlweg)' wurde im Jahr 2018 insgesamt 13.550 kWh Energie benötigt. 
Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

62 Datum: 03.01.2019

Gemeinde-Energie-Bericht 2018, Haringsee



keine

6.6 Pumpwerk 3 (vor Preinsperger)

In der Anlage 'Pumpwerk 3 (vor Preinsperger)' wurde im Jahr 2018 insgesamt 11.294 kWh Energie 
benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung 
verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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keine

6.7 Pumpwerk 4 (Friedhof Fuchsenbigl)

In der Anlage 'Pumpwerk 4 (Friedhof Fuchsenbigl)' wurde im Jahr 2018 insgesamt 1.399 kWh Energie 
benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung 
verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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keine

6.8 Pumpwerk 5 (vor Wogowitsch H.)

In der Anlage 'Pumpwerk 5 (vor Wogowitsch H.)' wurde im Jahr 2018 insgesamt 1.988 kWh Energie 
benötigt. Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung 
verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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keine

6.9 Pumpwerk 6 (vor Windisch)

In der Anlage 'Pumpwerk 6 (vor Windisch)' wurde im Jahr 2018 insgesamt 2.099 kWh Energie benötigt. 
Diese wurde zu 100% für die Stromversorgung und zu 0% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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keine

6.10 Sportplatz

In der Anlage 'Sportplatz' wurde im Jahr 2018 insgesamt 60.747 kWh Energie benötigt. Diese wurde zu 
28% für die Stromversorgung und zu 72% für die Wärmeversorgung verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n
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